
przewody do C.W.U.wykonane z rur 
z PE-RT/Al/PE-HD, łączonych pod posadzką przy pomocy 
złączek PPSU z pierścieniem zaprasowywanym PRESS. 
Instalację C.W.U.
należy rozprowadzić w peszlach ochronnych przed 
zakryciem bruzd

ZW

CW

1. Piec gazowy o mocy 21 dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania 3szt.

Pomieszczenie
Zmierzone

 Powierzchnia

1.00 KOMUNIKACJA      9,61 m2

1.01 KUCHNIA     10,12 m2

1.02 ŁAZIENKA      3,06 m2

1.03 POKÓJ     15,15 m2

1.04 POKÓJ     16,19 m2

1.05 ŁAZIENKA      2,71 m2

1.06 KUCHNIA      6,29 m2

1.07 POKÓJ     12,84 m2

1.08 ŁAZIENKA      6,36 m2

1.09 KUCHNIA      6,05 m2

1.10 POKÓJ     22,94 m2

razem    111,32 m2

MIESZKANIE NR 4 POWIERZCHNIA 28,33M2

MIESZKANIE NR 5 POWIERZCHNIA 25,20M2

MIESZKANIE NR 6 POWIERZCHNIA 48,18M2

MIESZKANIE NR 4 
POWIERZCHNIA 28,33M2

MIESZKANIE NR 5 
POWIERZCHNIA 25,20M2

MIESZKANIE NR 6 
POWIERZCHNIA 48,18M2

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi 
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RZUT PIĘTRA I  - INSTALACJA WODOCIĄGOWA
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PION
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zasilanie pietra I
zw 32mm

zw 26mm
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podejście wodomierzowe
2 x JS DN 15mm

1

1

1

Szczegół podłączenia wodomierza 

+ 0,50

± 0,00

PE 40mm Przejście PE/Stal

Inst. wody

Ø26

Ø26

instalacja wodociągowa PE dz. 40mm

Inst. wody

Ø26

Ø26

Zawór antyskażeniowy 
EA-RV277 1" (Honeywell)

Wodomierz skrzydełkowy 
jednostrumieniowy JS

Inst. wody

Ø26

Ø26


