
0,0 kPa

102,7 kg/h

4,5 kW

H=2,9 kPa

0,105 m³/h

16 x 2,2
4166 W

Φ=972 W

22KV/600
[1200 mm]

20 °C

Φ=775 W

11KV/600
[1200 mm]

20 °C

Φ=921 W

22KV/600
[1000 mm]

20 °C

Φ=568 W

C_STD_1500
[890 mm]

20 °C

Φ=930 W

22KV/600
[1000 mm]

20 °C

16 x 2,2 16 x 2,216 x 2,2

6

16 x 2,2

6
6

6
16 x 2,2 16 x 2,2

0,0 kPa

158,9 kg/h

6,9 kW

H=5,2 kPa

0,163 m³/h

20 x 2,8
6284 W

Φ=556 W

22KV/600
[600 mm]

20 °C

Φ=512 W

C_STD_1100
[900 mm]

20 °C

Φ=533 W

11KV/600
[1000 mm]

20 °C

Φ=678 W

22KV/600
[1000 mm]

20 °C

Φ=312 W

11KV/600
[800 mm]

20 °C

_b

Φ=739 W

11KV/600
[1200 mm]

20 °C

_a

Φ=720 W

11KV/600
[1200 mm]

20 °C

16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2DN 15

0,0 kPa

104,7 kg/h

4,1 kW

H=3,5 kPa

0,108 m³/h

16 x 2,2
3755 W

Φ=1500 W

22KV/600
[1400 mm]

20 °C

Φ=482 W

11KV/600
[1000 mm]

20 °C

Φ=848 W

22KV/600
[1000 mm]

20 °C

16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2
0,0 kPa

69,2 kg/h

2,8 kW

H=2,3 kPa

0,071 m³/h

16 x 2,2
2574 W

Φ=736 W

C_STD_1800
[900 mm]

24 °C

Φ=590 W

11KV/600
[1000 mm]

20 °C

Φ=1248 W

22KV/600
[1200 mm]

20 °C

16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2DN 15
0,0 kPa

66,1 kg/h

2,6 kW

H=2,4 kPa

0,068 m³/h

16 x 2,2
2432 W

Φ=524 W

C_STD_1100
[900 mm]

24 °C

Φ=764 W

11KV/600
[1200 mm]

20 °C

Φ=1144 W

22KV/600
[1200 mm]

20 °C

16 x 2,2 16 x 2,2 16 x 2,2

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie

oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych"
z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi 
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